
PLAN-NR.:

MASSTAB:

BAUHERR: -
-

De-Luft+Elt
INHALT:

FORMAT: A4

LOKAL.PLAN GmbH & Co KG
Arnoldstr. 26, 04299 Leipzig

PLANER:

PROJEKT:

BAUORT:

DBU Projekt 30595-25
-

Kanalverlegung Lüftung in abgehängter
Decke

Die luftdichte Abklebung der Gebäudehülle ist unbedingt mit dem Klebeband "Tescon No. 1" herzustellen!

11
5

57

173

Lüftungsventil Position
immer mittig über Tür

Anschlusskasten
für LüftungsventilGF 10 mm

Lüftungsrohr DN 75

Metallprofil
(Knauf UD 28x27)

(Flur) (Wohnzimmer)

 Metallprofil
(Knauf CD 60 x 27)

 Elt-Kabel
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Abhängung
befestigt an Lattung der

Deckenverkleidung

Befestigungsschelle an Lattung
der Deckenverkleidung befestigt

Schallschutzeinlage

RB

Schallschutzeinlage
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Stahlbetonstütze
(Ansicht)

Stahlbetonunterzug
(Ansicht)

SITUATION OHNE INNENWAND
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MATERIALIEN,
wenn nicht anders bezeichnet:

OSB 4 TOP Platten:
Fa. EGGER

Holzfaserdämmplatten (HFD):
Fa. GUTEX

BEMERKUNG:
Befestigung der Trockenbaubekleidung
nach Herstellerangaben!

Steinfaser (SF):
Fa. ROCKWOOL
Schmelzpunkttemperatur ≥ 1000°C

Gipsfaserplatten (GF):
Fa. FERMACELL
Zellulosedämmung:
ISOFLOC

BS
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